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Примечание:

* Ячейки  двухстороннего обслуживания

1 Секционная пермычка подключаются шиной АД31Т 2х(80х10)

2 - Элемент ручного поворотного привода для автоматов

(схема монтажа на 5стр.)

* Заводка отходящих КЛ 0,4 сверху

* На отходящих линиях монтируется счетчик - Меркурий

234 ARTMX2-03 DPBR.R
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ВНИМАНИЕ! При эксплуатации

счетчика перекидные мостики в

цепях тока должны находится в

разомкнутом положении, в цепях

напряжения - замкнуты.

Примечание:

* В скобках указана

маркировка для Ввод2

Посмотреть на учет и измерение и

если что то отсутсвует убрать и по

орентации листа вставить по центру
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* внешний вид показывает принципиальную расстановку оборудования и может незначительно отличаться от готового изделия

Примечание:

* Исполнение корпуса - сварное

* Заводка отходящих КЛ 0,4 сверху

* Ячейки  двухстороннего обслуживания

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

  Корпус                              RAL 7035

  Двери , боковые стенки          RAL 7035
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Схема монтажа механизма ручного управления
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36

2-5,5

Типоразмер 63/125 160 250 400/630 800 1000 1250/1600

Код М1 M2 M3 M4 M5 M6 M7

Типоразмер 63/125 160 250 400/630 800 1000 1250/1600

Глубина установки, (мм) 53,5 61,5 63,5 98 97 97 68,5

Мин. = 150 мм

Типоразмер: 1250, 1600

Типоразмер: 63, 125, 160, 250,

400, 630, 800, 1000

5
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Шк.1 Ввод №1

QFU Воздушный авт. выкл. NA1-2000-1600M/3P выкат., 1600А, 80кА, тип М, AC230В (R) 101098 1 шт.

ТА1-ТА3 Трансформатор тока ТТИ-85 1500/5А 15ВА 0,5S IEK 3 шт.  IEK

ИКК Коробка испытательная переходная  ИКП (аналог ИК, ИКК) SQ0836-0001 1 шт. ТДМ

Wh
Счетчик электроэнергии трехфазный

многотарифный
Меркурий 234 ARTMX2-03 DPBR.R 1 шт.

ТА4-ТА6 Трансформатор тока ТТИ-85 1500/5А 15ВА 0,5 IEK 3 шт.

А Амперметр А80 800А/5А-2,5, трансформаторного включения, (поверенный), TDM SQ1102-0277 3 шт.

1SF1 KARAT Авт. выкл.  ВА47-29 3P C 6А 4,5кА IEK MVA20-3-006-C 1 шт.

V Вольтметр  В80ПН 500В-2,5, (без поверки), TDM SQ1102-0240 1 шт.

1SA Кулачковый переключатель  КПУ11-10/3186 (V: 3Uмф-0-3Uф) TDM SQ0715-0154 1 шт.

Шк.2 ОЛ№1

1QF1 Автоматический выключатель NXMS-630Н/3P 630А 70кА с электронным расцепителем (R) 845730 1 шт.

1QF2 Автоматический выключатель NXMS-400Н/3P 400А 70кА с электронным расцепителем (R) 845726 1 шт.

Трансформатор тока ТТИ 250/5А 5ВА 0,5S IEK ITT20-3-05-0300 3 шт.

Коробка испытательная переходная  ИКП (аналог ИК, ИКК) SQ0836-0001 1 шт. ТДМ

Счетчик электроэнергии трехфазный Меркурий 234 ARTMX2-03 DPBR.R 1 шт.

1QF3 Автоматический выключатель NXMS-400Н/3P 400А 70кА с электронным расцепителем (R) 845726 1 шт.

Трансформатор тока ТТИ-30 300/5А 5ВА 0,5S IEK ITT20-3-05-0300 3 шт.

Коробка испытательная переходная  ИКП (аналог ИК, ИКК) SQ0836-0001 1 шт. ТДМ

Счетчик электроэнергии трехфазный Меркурий 234 ARTMX2-03 DPBR.R 1 шт.

1QF4 Автоматический выключатель NXMS-400Н/3P 400А 70кА с электронным расцепителем (R) 845726 1 шт.

1QF5 Автоматический выключатель NXMS-400Н/3P 400А 70кА с электронным расцепителем (R) 845726 1 шт.

Шк.3 ОЛ №2

1QF6 Автоматический выключатель NXMS-250F/3P 250А 36кА с электронным расцепителем (R) 101098 1 шт.

Трансформатор тока ТТИ-А 150/5А 5ВА 0,5S IEK ITT10-3-05-0150 3 шт.

ИКК Коробка испытательная переходная  ИКП (аналог ИК, ИКК) SQ0836-0001 1 шт. ТДМ

Wh Счетчик электроэнергии трехфазный Меркурий 234 ARTMX2-03 DPBR.R 1 шт.

1QF7 Автоматический выключатель NXMS-250F/3P 250А 36кА с электронным расцепителем (R) 101098 1 шт.

Трансформатор тока ТТИ-А 150/5А 5ВА 0,5S IEK ITT10-3-05-0150 3 шт.

ИКК Коробка испытательная переходная  ИКП (аналог ИК, ИКК) SQ0836-0001 1 шт. ТДМ

Wh Счетчик электроэнергии трехфазный Меркурий 234 ARTMX2-03 DPBR.R 1 шт.

1QF8 Автоматический выключатель NXMS-250F/3P 250А 36кА с электронным расцепителем (R) 101098 1 шт.

1QF9 Автоматический выключатель NXMS-250F/3P 250А 36кА с электронным расцепителем (R) 101098 1 шт.

Трансформатор тока ТТИ-А 100/5А 5ВА 0,5S IEK ITT10-3-05-0100 3 шт.

ИКК Коробка испытательная переходная  ИКП (аналог ИК, ИКК) SQ0836-0001 1 шт. ТДМ

Wh Счетчик электроэнергии трехфазный Меркурий 234 ARTMX2-03 DPBR.R 1 шт.
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Шк4 Секционный

Воздушный авт. выкл. NA1-2000-1600M/3P выкат., 1600А, 80кА, тип М, AC230В (R) 101098 1 шт.

Шк5 ОЛ №3

2QF1 Автоматический выключатель NXMS-630Н/3P 630А 70кА с электронным расцепителем (R) 845730 1 шт.

2QF2 Автоматический выключатель NXMS-400Н/3P 400А 70кА с электронным расцепителем (R) 845726 1 шт.

2QF3 Автоматический выключатель NXMS-400Н/3P 400А 70кА с электронным расцепителем (R) 845726 1 шт.

2QF4 Автоматический выключатель NXMS-400Н/3P 400А 70кА с электронным расцепителем (R) 845726 1 шт.

2QF5 Автоматический выключатель NXMS-400Н/3P 400А 70кА с электронным расцепителем (R) 845726 1 шт.

Трансформатор тока ТТИ 250/5А 5ВА 0,5S IEK ITT20-3-05-0300 3 шт.

Коробка испытательная переходная  ИКП (аналог ИК, ИКК) SQ0836-0001 1 шт. ТДМ

Счетчик электроэнергии трехфазный Меркурий 234 ARTMX2-03 DPBR.R 1 шт.

Шк6 ОЛ №4

2QF6 Автоматический выключатель NXMS-250F/3P 250А 36кА с электронным расцепителем (R) 101098 1 шт.

Трансформатор тока ТТИ 100/5А 5ВА 0,5S IEK ITT20-3-05-0300 3 шт.

Коробка испытательная переходная  ИКП (аналог ИК, ИКК) SQ0836-0001 1 шт. ТДМ

Счетчик электроэнергии трехфазный Меркурий 234 ARTMX2-03 DPBR.R 1 шт.

2QF7 Автоматический выключатель NXMS-250F/3P 250А 36кА с электронным расцепителем (R) 101098 1 шт.

Трансформатор тока ТТИ 150/5А 5ВА 0,5S IEK ITT20-3-05-0300 3 шт.

Коробка испытательная переходная  ИКП (аналог ИК, ИКК) SQ0836-0001 1 шт. ТДМ

Счетчик электроэнергии трехфазный Меркурий 234 ARTMX2-03 DPBR.R 1 шт.

2QF8 Автоматический выключатель NXMS-250F/3P 250А 36кА с электронным расцепителем (R) 101098 1 шт.

Трансформатор тока ТТИ 150/5А 5ВА 0,5S IEK ITT20-3-05-0300 3 шт.

Коробка испытательная переходная  ИКП (аналог ИК, ИКК) SQ0836-0001 1 шт. ТДМ

Счетчик электроэнергии трехфазный Меркурий 234 ARTMX2-03 DPBR.R 1 шт.

2QF9 Автоматический выключатель NXMS-250F/3P 250А 36кА с электронным расцепителем (R) 101098 1 шт.

Спецификация
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